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.열평형 및 성능계수 ( COP )
에어컨에 변환기를 장착하여 열펌프로 전환하 는 경우, 이 시스템의 열평형과 성능계수 변화에 관한 이론식을 정리하면 다음과 같이 쓸 수 있다.
그림 2 .H e a tp u mpc y c l ei n s t a l l e dwi t h/wi t h o u tH E S C
3 . 1열평형 변환기내에 열교환기( HE S C ) 가 장착되지 않은 경우의 열평형식:
변환장치 내에 열교환기( HE S C ) 를 장착한 경우의 열평형식:
( b )P h o t oo ft h es y s t e m 그림 3 .D e t a i lc i r c u i ta n dp h o t oo ft h es y s t e m c o n v e r t e df r o m t h ee x i s t i n ga i rc o n d i t i o n e rt ot h eh e a t p u mpb yt h ei n s t a l l a t i o no ft h ec o n v e r s i o nu n i ta n de x p e r i me n t a l a p p a r a t u s 
. 2실험방법
에어컨의 h e a tp u mp전환시스템 ( 그림 3 ) 의 성능을 실험적으로 분석하기 위하여 표 1 과 같이 변수들과 측정항목을 조합하였다.
Va r i a b l e si t e ms Me a s u r i n gi t e ms Te s t i n t e r v a l( mi n ) Op e r a t i o nmo d e C i r c u i t mo d e
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